Приложение № 6 
                                                                             к  запросу предложений   от  21.12.2017 г.

Техническое задание на оказание возмездных услуг 
по оперативно-техническому обслуживанию объектов электрических сетей.

1. Общие положения.
Оказание услуг проводится в рамках исполнения положений Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г., а также требований  «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭЭСиС),утверждённых приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003г, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), утверждённых приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г.,«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП),утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ), утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, «Правил и инструкций по объему и нормам испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97,«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00,«Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденных Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49и других нормативно-технических документов,  регламентирующих деятельность организаций осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание электросетевых объектов и оборудования.


2. Место, срок и объём оказываемых услуг.
2.1. Перечень объектов оперативно-технического обслуживания:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Кол-во, шт./ общая протяженность, км.
	Технические характеристики

	1
	3
	4
	5
	6

	1
	РП-3830 10 кВ со встроенной ТП-3830а 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Заречная, дом 6
	 
	 

	2
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ-У3

	3
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	4
	КРУ-10 кВ
	
	12
	Коммутационный аппарат ВБСК-10-20/1000

	5
	КРУ-10 кВ
	
	1
	Секционный разъединитель, ТН-1 и ТСН-1 

	6
	КРУ-10 кВ
	
	1
	ТН-2 и ТСН-2

	7
	КРУ-10 кВ
	
	1
	Собственные нужды

	8
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 12 шт.

	9
	КЛ 10 кВ 
	яч. 4 РУ-10 кВ ПС Первомайская - яч. 3 РУ-10 кВ РП-3830
	4,420
	3хАПвП2Г-10-1х500/95 

	10
	КЛ 10 кВ 
	яч. 26 РУ-10 кВ ПС Первомайская - яч. 8 РУ-10 кВ РП-3830
	4,480
	3хАПвП2Г-10-1х500/95 

	11
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 1-3
	0,290
	2хААБ2л 4*240  

	12
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 7-9
	0,220
	2хААБ2л 4*240  

	13
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 4-5
	0,180
	2хААБ2л 4*185

	14
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 5-6
	0,120
	2хААБ2л 4*185

	15
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 10-12
	0,940
	4хААБ2л 4*185

	16
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 10-12
	0,240
	ААБ2л 4*40

	17
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы 4-6
	0,120
	2хААБ2л 4*185

	18
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, I категория
	0,180
	2хААБ2л 4*50

	19
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы 1-3
	0,290
	2хААБ2л 4*150 

	20
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ  ЦТП
	0,480
	4хААБ2л 4*150 

	21
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы 7-10
	0,220
	2хААБ2л 4*95 

	22
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ  КНС
	0,420
	2хААБ2л 4*95 

	23
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ  офисы ЦТП
	 
	ААБ2л 4*70

	24
	ТП-3831 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Заречная, дом 2
	 
	 

	25
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1250 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0

	26
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	27
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/630-20

	28
	КРУ-10 кВ
	
	5
	Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз

	29
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	30
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 11 шт.

	31
	КЛ 10 кВ
	яч. 9 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 3 РУ-10 кВ ТП-3831
	0,350
	ААБ2л 3х150

	32
	КЛ 10 кВ
	яч. 14 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 4 РУ-10 кВ ТП-3831
	0,350
	ААБ2л 3х150

	33
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 10-12
	 
	2хААБ2л 4*240

	34
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 13-15
	0,140
	2хААБ2л 4*240

	35
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы б/с 13-15
	0,140
	2хААБ2л 4*95

	36
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - РУ-0,4 кВ Автостоянка
	0,300
	2хААБ2л 4*120

	37
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - РУ-0,4 кВ Автостоянка
	0,300
	ВВГ 4х16

	38
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 5 (стр) (Заречная 8)
	0,434
	2хААБ2л 4*150

	39
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 5 (стр) (Заречная 8)
	0,434
	2хААБ2л 4*185

	40
	ТП-3832 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом 234
	 
	 

	41
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1250 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0

	42
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	43
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/630-20

	44
	КРУ-10 кВ
	
	3
	Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз

	45
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	46
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 12 шт.

	47
	КЛ 10 кВ
	яч. 1 РУ-10 кВ ТП-4503 - яч. 7 РУ-10 кВ ТП-3832
	0,230
	ААБ2л 3х150

	48
	КЛ 10 кВ
	яч. 8 РУ-10 кВ ТП4503 - яч. 6 РУ-10 кВ ТП-3832
	0,230
	ААБ2л 3х150

	49
	КЛ 10 кВ
	яч. 10 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 8 РУ-10 кВ ТП-3832
	0,115
	ААБ2л 3х150

	50
	КЛ 10 кВ
	яч. 10 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 8 РУ-10 кВ ТП-3832
	0,115
	ААБ2л 3х150

	51
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 236
	0,120
	2хААБв 4*240

	52
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 236, офисы
	0,120
	2хААБ2л 4*50

	53
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 234, б/с 1-2
	0,320
	2хАПВББШв 4*240

	54
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 234, б/с 3-5
	0,320
	2хАПВББШв 4*240

	55
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 234, офисы
	0,320
	2хАПВББШв 4*70

	56
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 6, ВРУ-1
	0,380
	2хААБ2л 4*120

	57
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 6, ВРУ-2
	0,190
	2хААБ2л 4*120

	58
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 6, ВРУ-3
	0,380
	4хААБ2л 4*120

	59
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ-1
	0,340
	2хААБ2л 4*240

	60
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ-2
	0,340
	2хААБ2л 4*240

	61
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ-3
	0,340
	2хААБ2л 4*240

	62
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ АВР
	0,340
	2хААБ2л 4*150

	63
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-9-4064 - РУ-0,4 кВ ВРУ-1 ж/д ул. Первомайская 232
	0,520
	2*2хАПвБбШп 4*150

	64
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-9-4064 - РУ-0,4 кВ ВРУ-2 ж/д ул. Первомайская 232
	0,260
	2хАПвБбШп 4*185

	65
	ЦРП 10 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69/5
	 
	 

	66
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	67
	КРУ-10 кВ
	
	4
	КСО-2УМ-3 с масляным выключателем

	68
	КРУ-10 кВ
	
	2
	КСО-2УМ-4 с масляным выключателем

	69
	КРУ-10 кВ
	
	6
	КСО-2УМ-5 с масляным выключателем

	70
	ТП-3488 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул.Кавалерийская, дом 3
	 
	 

	71
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1250 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0

	72
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	73
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат  ВВ/Тел-10/630-20

	74
	КРУ-10 кВ
	
	5
	Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз

	75
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	76
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 10 шт.

	77
	КЛ 10 кВ
	яч. 4 РУ-10 кВ ТП-9-3881 - яч. 2 РУ-10 кВ ТП-3488
	0,630
	ААБ2л-10-3*120

	78
	КЛ 10 кВ
	яч. 5 РУ-10 кВ ТП-9-3881 - яч. 5 РУ-10 кВ ТП-3488
	0,630
	ААБ2л-10-3*120

	79
	КЛ 10 кВ
	яч. 6 РУ-10 кВ ТП-3488 - яч. 4 соед. Муфта ТП-326
	0,620
	ААБ2л-10-3*120

	80
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3488 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Кавалерийская 9, ВРУ-1
	0,400
	2хААБ2л 4*240

	81
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3488 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Кавалерийская 9, б/с 3,4
	0,100
	ААБ2л 4*240

	82
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3488 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Кавалерийская 9, б/с 3,4
	0,100
	ААБ2л 4*240

	83
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3488 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Кавалерийская 9, б/с 5,6
	0,180
	ААБ2л 4*240

	84
	КЛ 0,4 кВ 
	РУ-0,4 кВ ТП-3488 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Кавалерийская 9, б/с 5,6
	0,180
	ААБ2л 4*240

	85
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3488 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Кавалерийская 9, ВРУ-2
	0,600
	2хААБ2л 4*150

	86
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3488 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Кавалерийская 9, ВРУ-3 (офисы)
	0,400
	2хААБ2л 4*150

	87
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3488 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Кавалерийская 9, Автостоянка
	0,480
	3хАПвБбШв 4*70

	88
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3488 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Кавалерийская 9, Автостоянка
	0,350
	АПвБбШв 4*95

	89
	ТП-4202 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Заречная, дом 9
	 
	 

	90
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0

	91
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	92
	RM6 RE-IIDI
	
	8
	Элегазовый сетевой выключатель 10 кВ (630 А) - 3 шт.;
Элегазовый выключатель 10 кВ (200 А) с функцией защиты трансформатора - 1 шт.

	93
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 12 шт.

	94
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 5
	 
	2хААБ2л-4х185

	95
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 5
	 
	2хААБ2л-4х185

	96
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2, Заречная, 5
	 
	2хААБ2л-4х185

	97
	КЛ 0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2, Заречная, 5
	 
	2хААБ2л-4х185

	98
	КЛ 0,4 кВ
	яч. 3 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 7
	0,320
	2хААБ2л-4х185

	99
	КЛ 0,4 кВ
	яч. 23 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 7
	0,320
	2хААБ2л-4х185

	100
	КЛ 0,4 кВ
	яч. 5 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2, Заречная, 7
	0,160
	ААБ2л-4х150

	101
	КЛ 0,4 кВ
	яч. 6 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2, Заречная, 7
	0,160
	 2хААБ2л-4х150

	102
	КЛ 0,4 кВ 
	яч. 1 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 9 
	0,095
	2хААБ2л-4х150

	103
	КЛ 0,4 кВ
	яч. 20 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 9
	0,095
	2хААБ2л-4х150

	104
	КЛ 0,4 кВ
	яч. 2 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2, Заречная, 9 
	0,095
	ААБ2л-4х150

	105
	КЛ 0,4 кВ
	яч. 21 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2, Заречная, 9
	0,095
	ААБ2л-4х150

	106
	ТП-34 6/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул.Военная, 16
	 
	 

	107
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0

	108
	РУ-6 кВ, в составе:
	
	1
	 

	109
	RM6 RE-IIDI
	
	6
	Элегазовый сетевой выключатель 6 кВ (630 А) - 6 шт.;
Элегазовый выключатель 6 кВ (200 А) с функцией защиты трансформатора - 2 шт.

	110
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 8 шт.

	111
	КЛ 0,4 кВ
	ТП-34 - ВРУ-1
	0,100
	2хАПвБбШв 4х185

	112
	КЛ 0,4 кВ
	ТП-34 - ВРУ-2
	0,200
	2*2хАПвБбШв 4х95

	113
	КЛ 0,4 кВ
	ТП-34 - ВРУ-3
	0,280
	2*2хАПвБбШнг 4х120

	114
	КЛ 0,4 кВ
	ТП-34 - ВРУ-4
	0,240
	2хАПвБбШнг 4х240

	115
	КЛ 0,4 кВ
	ТП-34 - ВРУ-5
	0,240
	2хАПвБбШнг 4х240

	116
	КЛ 0,4 кВ 
	ТП-34 - ВРУ-6 (АВР)
	0,220
	2*2хАПвБбШв 4х95

	117
	КЛ 0,4 кВ 
	ТП-34 - ВРУ-7 (АВР) 
	0,250
	2хВБбШвнгFRLS 4х120

	118
	КЛ 0,4 кВ 
	ТП-34 - ВРУ-1 (Автостоянка) 
	0,160
	2хАПвБбШнг 4х150

	119
	КЛ 0,4 кВ 
	ТП-34 - ВРУ-2 (АВР Автостоянка)
	0,160
	2хВБбШвнгFRLS 4х95

	120
	КЛ 0,4 кВ 
	ТП-34 - ВРУ Помещение общественного назначения 
	0,100
	ВВГнгLS 5х16

	121
	РП-3355 в составе:
	Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Стартовая, 3
	 
	 

	122
	силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1000 кВА, 10/0,4 кВ

	123
	РУ-10 кВ в составе:
	
	1
	 

	124
	КРУ-10 кВ
	
	49
	Коммутационный аппарат РВ

	125
	КРУ-10 кВ
	
	17
	Выключатель

	126
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панели ЩО-70 - 10 шт.

	127
	КЛ-10 кВ
	 от (ПС "Горская" яч. 202) муфта соединительная до РП - 3355 яч. 15
	1,800
	3хАПвЭгаП-10-1х500/95

	128
	КЛ-10 кВ
	от ПС "Горская" яч. 304 до РП - 3355 яч. 16
	3,600
	3хАПвЭгаП-10-1х500/95

	129
	КЛ-0,4 кВ
	от РП-3355 до ж/д Стартовая 4 блок секция 1,2
	0,220
	2хАПвБбШв 4х185

	130
	КЛ-0,4 кВ
	от РП-3355 до ж/д Стартовая 4 офисы блок секция 1,2
	0,360
	2хАПвБбШв 4х70

	131
	КЛ-0,4 кВ
	от РП-3355 до ж/д Стартовая 4 офисы блок секция 3,4
	0,360
	2хАПвБбШв 4х70 9 (у Оборона, у них 4 вместо 2)

	132
	КЛ-0,4 кВ
	от РП-3355 до ж/д Стартовая 4 блок секция 3,4
	0,800
	2хАПвБбШв 4х150

	133
	КЛ-0,4 кВ
	Стартовая 1, ВРУ-1 блок секция 2
	0,300
	2хАПвБбШнг 4х150

	134
	КЛ-0,4 кВ
	Стартовая 1, ВРУ блок секция 1, 2
	0,120
	2хАПвБбШнг 4х185

	135
	КЛ-0,4 кВ
	Стартовая 1, ВРУ-2 блок секция 2
	0,300
	2хАПвБбШнг 4х150

	136
	КЛ-0,4 кВ
	Стартовая 1, ВРУ блок секция 3, 4
	0,340
	2хАПвБбШнг 4х185

	137
	КЛ-0,4 кВ
	Стартовая 1, ВРУ АВГ блок секция 3,4
	0,120
	2хАПвБбШнг 4х95

	138
	КЛ-0,4 кВ
	Стартовая 1, ВРУ АВГ блок секция 1,2
	0,340
	2хАПвБбШнг 4х95

	139
	ТП-3161 в составе:
	Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Стартовая, 1
	 
	 

	140
	силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1250 кВА, 10/0,4 кВ

	141
	РУ-10 кВ в составе:
	
	1
	 

	142
	КРУ-10 кВ
	
	7
	Коммутационный аппарат ВВ/ТЕL

	143
	РУ-0,4 кВ
	
	 
	Разъединители СР, ШРНН - 4 шт.; Рубильники типа АRS - 28 шт.

	144
	КЛ-10 кВ
	от РП 3355 яч. 12 до БКТПН 3161 яч. 3
	0,900
	3хАПВнг-LS-10-1-500/70-10

	145
	КЛ-10 кВ
	от РП 3355 яч. 25 до БКТПН 3161 яч. 6
	0,900
	3хАПВнг-LS-10-1-500/70-10

	146
	КЛ-0,4 кВ
	от БКТПН-3161 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-2 блок секция 5-7
	0,160
	2хААБ2л-1-4х150

	147
	КЛ-0,4 кВ
	от БКТПН-3161 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-1 блок секция 5-7
	0,320
	4хААБ2л-1-4х120

	148
	КЛ-0,4 кВ
	от БКТПН-3161 до ж/д Стартовая 1 офисы блок-секция 5-7
	0,160
	2хААБ2л  4х70

	149
	КЛ-0,4 кВ
	Стартовая 1, Автопарковка блок секция 1-7
	0,025
	2хВВГ 5х95

	150
	КЛ-0,4 кВ
	Стартовая 1, Автопарковка блок секция 1,2,3 ВРУ-2 (АВР)
	0,480
	2хАПвБбШв 4х120

	151
	КЛ-0,4 кВ
	Стартовая 1, Автопарковка блок секция 1,2,3 ВРУ-1
	0,480
	2хАПвБбШв 4х120

	152
	ТП-3459 в составе:
	Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Горская 2
	 
	 

	153
	силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1000 кВА, 10/0,4 кВ

	154
	РУ-10 кВ в составе:
	
	1
	 

	155
	КРУ-10 кВ
	
	7
	Коммутационный аппарат РВ

	156
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/ТЕL

	157
	КРУ-10 кВ
	
	5
	Коммутационный аппарат ВНА

	158
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панели ЩО-70 - 12 шт.

	159
	КЛ-10 кВ
	от ТП 9-478 яч. 1 - муфта до ТП 3459 яч. 6
	0,290
	ААБ2л-10-3х150

	160
	КЛ-10 кВ
	от РП 3355 яч. 23 до ТП 3459 яч. 3
	0,440
	ЦАБл-10-3х150

	161
	КЛ-10 кВ
	от РП 3355 яч. 4 до ТП 3459 яч. 4
	0,440
	ЦАБл-10-3х150

	162
	КЛ-10 кВ
	от ТП 448 яч. 6 до ТП 3459 яч. 5
	0,430
	ААБ2л-10-3х120

	163
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3459 до ж/д Стартовая 3 блок секция 4-6
	0,320
	4хААБ2л 4х120

	164
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3459 до ж/д Стартовая 3 автостоянка
	0,420
	2хААБ2л 4х70

	165
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3459 до ж/д Стартовая 3 блок секция 1-3
	0,360
	4хААБ2л 4х120

	166
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3459 ж/д Стартовая 3 автостоянка ввод 2
	0,420
	2хААБ2л 4х185

	167
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3459 до ж/д Стартовая 3 офисы блок секция 4-6 ввод 2
	0,200
	2хААБ2л 4х70

	168
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3459 до ж/д Стартовая 3 офисы блок секция 1-3 ввод 2
	0,200
	ААБ2л 4х70

	169
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3459 до ж/д Горская 2
	0,100
	2хААБ2л 2х240

	170
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3459 до ж/д Горская 2 офисы
	0,100
	2хААБ2л 4х70

	171
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3459 до ж/д Стартовая 3 офисы блок секция 1-3 ввод 2
	0,200
	ААБ2л 4х70

	172
	РП-1 РУ-10 кВ в составе:
	Новосибирская обл., г.Новосибирск,ул.Петухова, дом 69
	 
	 

	173
	РУ-10 кВ в составе:
	
	1,000
	 

	174
	КРУ-10 кВ
	
	44,000
	Коммутационный аппарат РВ

	175
	КРУ-10 кВ
	
	19,000
	Коммутационный аппарат ВМП-10М

	176
	ТП-27 в составе:
	Новосибирская обл., г.Новосибирск,ул.Петухова, дом 69
	 
	 

	177
	силовой трансформатор
	
	2,000
	ТМГ-400 кВА, 10/0,4 кВ

	178
	РУ-10 кВ в составе:
	
	1,000
	 

	179
	КРУ-10 кВ
	
	2,000
	Коммутационный аппарат ВНР-10

	180
	РУ-0,4 кВ
	
	1,000
	Рубильники БПВ - 16 шт.

	181
	КЛ-10 кВ
	Ф-11-254 от ПС "Тулинская" до РП-1 РУ-10 кВ
	9,720
	ААШВ-10-3х185 совм. с 2хААБлУ-10-3х150

	182
	КЛ-10 кВ
	Ф-11-250 от ПС "Тулинская" до РП-1 РУ-10 кВ
	9,720
	ААШВ-10-3*х185 совм. с 2хААБлУ-10-3х150

	183
	КЛ-10 кВ
	от ПС Тулинская (яч.31) до переходного устройства
	 
	2хААШВ-10-3х240

	184
	КЛ-10 кВ
	от РП 1 РУ-10 кВ (яч.5) до ЦРП (яч. 10)
	0,350
	ААБШв-10-3х185

	185
	КЛ-10 кВ
	от РП 1 РУ-10 кВ (яч.29) до ЦРП (яч. 11)
	0,350
	ААБ2л-10 -3х185

	186
	КЛ-10 кВ
	от  ПС Тулинская (яч. 7) до переходного устройства
	 
	2хААШВ-10-3х240

	187
	КЛ-10 кВ
	 от РП 1 РУ-10 кВ  (яч.27) до ТП-27
	0,680
	ААШВ-10-3х95

	188
	ТП-9-4265 в составе:
	г. Новосибирск, ул. Романова, дом (25)
	 
	 

	189
	силовой трансформатор
	
	2,000
	ТМГ-1000 кВА, 10/0,4 кВ

	190
	РУ-10 кВ в составе:
	
	1,000
	 

	191
	КРУ-10 кВ
	
	7,000
	Коммутационный аппарат РВ

	192
	КРУ-10 кВ
	
	6,000
	Коммутационный аппарат ВВ/ТЕL

	193
	РУ-0,4 кВ
	
	1,000
	Панели ЩО-70 - 12 шт.

	194
	ТП-9-4124 в составе:
	г. Новосибирск, ул. Первомайская,(228)
	 
	 

	195
	силовой трансформатор
	
	2,000
	ТМГ-1000 кВА, 10/0,4 кВ

	196
	РУ-10 кВ в составе:
	
	1,000
	 

	197
	КРУ-10 кВ
	
	7,000
	Коммутационный аппарат РВ

	198
	КРУ-10 кВ
	
	2,000
	Коммутационный аппарат ВВ/ТЕL

	199
	КРУ-10 кВ
	
	5,000
	Коммутационный аппарат ВНА

	200
	РУ-0,4 кВ
	
	1,000
	Панели ЩО-70 - 10 шт.

	201
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от яч. 21 РП-3830 до яч. 7 ТП-4124
	0,338
	ААБ2л-10 3х185

	202
	ТП-3695 в составе:
	Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Выборная 125/1
	 
	 

	203
	силовой трансформатор
	
	2,000
	ТМГ-1000 кВА, 10/0,4 кВ

	204
	РУ-10 кВ в составе:
	
	1,000
	 

	205
	КРУ-10 кВ
	
	7,000
	Коммутационный аппарат РВ

	206
	КРУ-10 кВ
	
	2,000
	Коммутационный аппарат ВВ/ТЕL

	207
	КРУ-10 кВ
	
	5,000
	Коммутационный аппарат ВНА

	208
	РУ-0,4 кВ
	
	1,000
	Панели ЩО-70 - 11 шт.

	209
	КЛ-10 кВ
	от ТП 1257 яч.5 до ТП 3695 яч.5
	0,236
	ААБ2л-10-3х120

	210
	КЛ-10 кВ
	от ТП 1257 яч.2 до ТП 3695 яч.4
	0,236
	ААБ2л-10-3х120

	211
	КЛ-10 кВ
	 от ТП 1296 яч.5 до ТП 3695 яч.3
	0,200
	ААБ2л-10-3х120

	212
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3695 до ж/д Выборная 125/1 автостоянка
	0,100
	2хААБ2л-1-4х120

	213
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3695 до ЦТП со спортивно-оздоровительным комплексом
	0,266
	2хААБ2л-1-4х50

	214
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3695 до ж/д Выборная 125/1 ВРУ офисов б/с 6,7,8
	0,156
	2хААБ2л-1-4х50

	215
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3695 до ж/д Выборная 125/1 ВРУ офисов б/с 9-11
	0,100
	2хААБ2л-1-4х50

	216
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3695 до ж/д Выборная 125/1  ВРУ офисов б/с 11а, 12
	0,340
	2хААБ2л-1-4х50

	217
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3695 до ж/д Выборная 125/1 ВРУ офисов б/с 3,4,5
	0,110
	2хААБ2л-1-4х50

	218
	ТП-3883 в составе:
	Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Народная 50/1
	 
	 

	219
	силовой трансформатор
	
	2,000
	ТМГ-1000 кВА, 10/0,4 кВ

	220
	РУ-10 кВ в составе:
	
	1,000
	 

	221
	КРУ-10 кВ
	
	7,000
	Коммутационный аппарат РВ

	222
	КРУ-10 кВ
	
	2,000
	Коммутационный аппарат ВВ/ТЕL

	223
	КРУ-10 кВ
	
	5,000
	Коммутационный аппарат ВНА

	224
	РУ-0,4 кВ
	
	1,000
	Панели ЩО-70 - 12 шт.

	225
	КЛ-10 кВ
	от ТП 79 яч. 3 до ТП 3883 яч. 4
	0,200
	ААБ2л-10-3х120

	226
	КЛ-10 кВ
	от ТП 91 яч. 2 - муфта до ТП 3883 яч. 6
	0,236
	ААБ2л-10-3х120

	227
	КЛ-10 кВ
	от ТП 87 яч. 4 до ТП 3883 яч. 5
	0,605
	ААБ2л-10-3х120

	228
	КЛ-10 кВ
	от ТП 92 яч. 1 до ТП 3883 яч. 3
	0,270
	ААБ2л-10-3х120

	229
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ж/д Народная 50 ввод 1
	0,143
	АВбБШнг-1- 4х185

	230
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ж/д Народная 50 ввод 2
	0,143
	АВбБШнг-1- 4х185

	231
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ж/д Народная 50 АВР 1
	0,143
	АВбБШнг-1- 4х70

	232
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ж/д Народная 50 АВР 2
	0,143
	АВбБШнг-1- 4х70

	233
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ж/д Народная 52 ввод 1
	0,065
	ААБ2л-1-4х185

	234
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ж/д Народная 52 ввод 2
	0,065
	ААБ2л-1-4х185

	235
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ж/д Народная 54 ввод 1
	0,160
	ААБ2л-1-4х185

	236
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ЦТП
	0,305
	2хААБ2л-1-4х50

	237
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ж/д Народная 54 ввод 2
	0,150
	ААБ2л-1-4х185

	238
	КЛ-0,4 кВ
	от ТП-3883 до ж/д Народная 50 офисы
	0,286
	2хАВбБШнг-1- 4х50

	239
	КТПН-1 в составе:
	Новосибирская обл, Новосиб. р-н, Кубовинский с/с, СНТ "Звездное"
	 
	 

	240
	силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-250 кВА, 10/0,4 кВ

	241
	Выключатель
	
	1
	Коммутационный аппарат ВНА

	242
	разъдинитель
	
	1
	РЛНД-1-10/400У1

	243
	КТПН-2 в составе:
	Новосибирская обл, Новосиб. р-н, Кубовинский с/с, СНТ "Звездное"
	 
	 

	244
	силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-250 кВА, 10/0,4 кВ

	245
	Выключатель
	
	1
	Коммутационный аппарат ВНА

	246
	разъдинитель
	
	2
	РЛНД-1-10/400У1

	247
	ВЛ-6 кВ
	 
	0,406
	АС-95/16

	248
	ВЛ-0,4 кВ
	 
	4,780
	А-95

	249
	ТП-4504 в составе:
	Новосибирская обл, г.Новосибирск, Северный проезд, дом. 7/5
	 
	 

	250
	силовой трансформатор
	
	2
	2 ТМГ-1000 кВА, 10/0,4 кВ

	251
	Выключатель нагрузки
	
	2
	Коммутационный аппарат ВНА

	252
	разъдинитель
	
	2
	РЛНД-1-10/400У1

	253
	КЛ-10 кВ
	1РУ-10 кВ яч.4 до ТП 4504 яч.2
	0,400
	АС-95/16

	254
	КЛ-0,4 кВ
	 
	 
	 

	255
	ТП-4364 в составе:
	г. Новосибирск, ул. Сибирская, дом 42, Кадастровый (или условный) номер: 54:35:021055:3139
	 
	 

	256
	Силовой трансформатор типа ТМГ-630/10 (пр-во Самара)
	
	2
	ТМГ-630/10

	257
	Комплектное распределительное устройство 10 кВ 
	
	8
	RM-6 NE-IIDI (4 элегазовых выключателя)

	258
	Распределительное устройство 0,4 кВ типа 
	
	2
	РШНН-01(02)-16-2500(2500)

	259
	Кабельная линия 10 кВ до ТП-1954, длина 5 метров от границы земельного участка до яч. 1ТП-4364
	 
	0,005
	ААБ2л-10-3*240 

	260
	Кабельная линия 10 кВ  до ТП-9-1211, длина 5 метров от границы земельного участка до яч. 3 ТП-4364
	 
	0,005
	ААБ2л-10-3*240

	261
	Кабельная линия 10 кВ  до ТП-9-1211, длина 47,4 метра от границы земельного участка до яч. 8 ТП-4364
	 
	0,047
	ААБ2л-10-3*120

	262
	ТП-4415 в составе:
	г. Новосибирск, ул. Героев Революции, дом 21, Кадастровый (или условный) номер: 54:35:083165:147
	 
	 

	263
	Силовой трансформатор 
	
	2
	ТМГ11-1250/10

	264
	Ячейка КСО-366 
	
	2
	BB/TEL10-20 1000A

	265
	Ячейка КСО-366 
	
	4
	ВНА-10/630-20-У3

	266
	Кабельная линия 10 кВ  от ТП-3832, длина 79 метров от границы земельного участка до яч. 4 ТП-4415
	 
	0,079
	ААБ2л-10-3*150

	267
	Кабельная линия 10 кВ  от РП-2042,  длина 79 метров от границы земельного участка до яч. 7 ТП-4415
	 
	0,079
	ААБ2л-10-3*150

	268
	ТП-4503 в составе:
	г. Новосибирск, ул. Заречная, дом 13, кадастровый (или условный) номер: 54:35:082610:3948
	 
	 

	269
	Силовой трансформатор типа 
	
	2
	ТМГ-СЭЩ-1000-10/0,4

	270
	Ячейка КСО-393-08Н трансформаторная
	
	2
	BB/TEL10-20 1000A

	271
	Ячейка КСО-393-03Н 
	
	4
	ВНА-10/630-20-У3

	272
	Ячейка КСО-393-01Н секционная 
	
	1
	ВНА-10/630-20-У3

	273
	Кабельная линия 10 кВ,  от яч.6 РУ-10 кВ ТП-3832 до яч.8 РУ-10 кВ ТП-4503
	 
	0,230
	ААБ2л-10-3х150

	274
	Кабельная линия 10 кВ,  от яч.7 РУ-10 кВ ТП-3832 до яч.1 РУ-10 кВ ТП-4503
	 
	0,230
	ААБ2л-10-3х150

	275
	Кабельная линия 10 кВ,  от яч.6 РУ-10 кВ ТП-4202 до яч.6 РУ-10 кВ ТП-4503
	 
	0,240
	ААБ2л-10-3х150

	276
	Кабельная линия 10 кВ,  от яч.3 РУ-10 кВ ТП-4202 до яч.3 РУ-10 кВ ТП-4503
	 
	0,240
	ААБ2л-10-3х150

	277
	Кабельная линия 10 кВ, от яч.8 РУ-10 кВ ТП-3831 до яч.2 РУ-10 кВ ТП-4202
	 
	0,553
	 ААБ2л-10-3х150

	278
	Кабельная линия 10 кВ,  от яч.7 РУ-10 кВ ТП-3831 до яч.7 РУ-10 кВ ТП-4202
	 
	0,553
	ААБ2л-10-3х150

	279
	Кабельная линия 0,4 кВ, от п.2 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-3831 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 5
	 
	0,000
	 2ААБ2л-4х185

	280
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.10 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-3831 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 5
	 
	0,000
	2ААБ2л-4х185

	281
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-3831 до ВРУ-АВР жилого дома ул. Заречная, 5
	 
	0,217
	ААБ2л-4х150

	282
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-3831 до ВРУ-АВР жилого дома ул. Заречная, 5
	 
	0,217
	ААБ2л-4х150

	283
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.2 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-3831 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 3
	 
	0,312
	2ААБ2л-4х150

	284
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.10 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-3831 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 3
	 
	0,312
	2ААБ2л-4х150

	285
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-3831 до ВРУ-АВР жилого дома ул. Заречная, 3
	 
	0,168
	ААБ2л-4х150

	286
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-3831 до ВРУ-АВР жилого дома ул. Заречная, 3
	 
	0,168
	ААБ2л-4х150

	287
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 15
	 
	0,330
	2ААБ2л-4х150

	288
	Кабельная линия 0,4 кВ, от п.8 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 15
	 
	0,330
	 2ААБ2л-4х150

	289
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.2 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 АВР жилого дома ул. Заречная, 15
	 
	0,165
	ААБ2л-4х95

	290
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 АВР жилого дома ул. Заречная, 15
	 
	0,165
	ААБ2л-4х95

	291
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-3 ПОН жилого дома ул. Заречная, 15
	 
	0,170
	ААБ2л-4х95

	292
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.8 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-3 ПОН жилого дома ул. Заречная, 15
	 
	0,170
	ААБ2л-4х95

	293
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.2 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 17
	 
	0,230
	2ААБ2л-4х240

	294
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 17
	 
	0,230
	2ААБ2л-4х240

	295
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.2 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 ПОН жилого дома ул. Заречная, 17
	 
	0,230
	ААБ2л-4х95

	296
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 ПОН жилого дома ул. Заречная, 17
	 
	0,230
	ААБ2л-4х95

	297
	ТП-3356 в составе:
	г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом (1/1) кадастровый (или условный) номер: 54:35:064355:35
	 
	 

	298
	Силовой трансформатор 
	
	2
	ТМГ 1250 

	299
	Коммутационные аппараты 10 кВ 
	
	8
	RM-6 NE-IIDI (4 элегазовых выключателя)

	300
	Кабельная линия РП 3355 яч.13–ТП 3356 яч.6
	 
	0,183
	АПБВбш-10-3х150

	301
	Кабельная линия РП 3355 яч.11–ТП 3356 яч.7
	 
	0,183
	АПБВбш-10-3х150

	302
	Кабельная линия ТП 3356 яч.12 –ВРУ-1 б/с 8,9,10
	 
	0,130
	2АПвБбшп-4х150

	303
	Кабельная линия ТП 3356 яч.18 – ВРУ-1 б/с 8,9,10
	 
	0,130
	2АПвБбшп-4х150

	304
	Кабельная линия ТП 3356 яч.10 – ВРУ-2 б/с 8,9,10
	 
	0,130
	2АПвБбшп-4х150

	305
	Кабельная линия ТП 3356 яч.23 – ВРУ-2 б/с 8,9,10
	 
	0,130
	2АПвБбшп-4х150

	306
	Кабельная линия ТП 3356 яч.13 – ВРУ-3 б/с 8,9,10
	 
	0,130
	АПвБбшп-4х185

	307
	Кабельная линия ТП 3356 яч.21 – ВРУ-3 б/с 8,9,10
	 
	0,130
	АПвБбшп-4х185

	308
	Кабельная линия ТП 3356 яч.17 – ВРУ-4 б/с 8,9,10
	 
	0,130
	АПвБбшп-4х185

	309
	Кабельная линия ТП 3356 яч.19 – ВРУ-4 б/с 8,9,10
	 
	0,130
	АПвБбшп-4х185

	310
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.4 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-1 жилого дома ул. Военная, 18
	г. Новосибирск, ул. Военная, 18
	0,200
	2АПвБбШп-1 4х150

	311
	Кабельная линия 0,4 кВ, от п.7 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-1 жилого дома ул. Военная, 18
	г. Новосибирск, ул. Военная, 18
	0,200
	2АПвБбШп-1 4х150 

	312
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-4 АВР жилого дома ул. Военная, 18
	г. Новосибирск, ул. Военная, 18
	0,210
	АПвБбШп-1 4х95

	313
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-4 АВР жилого дома ул. Военная, 18
	г. Новосибирск, ул. Военная, 18
	0,210
	АПвБбШп-1 4х95

	314
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-5 жилого дома ул. Военная, 18
	г. Новосибирск, ул. Военная, 18
	0,200
	АПвБбШп-1 4х35

	315
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.7 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-5 жилого дома ул. Военная, 18
	г. Новосибирск, ул. Военная, 18
	0,200
	АПвБбШп-1 4х35

	316
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.2 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ АВР Парковки ул. Военная, 18/1
	г. Новосибирск, ул. Военная, 18/1
	0,095
	АПвБбШп-1 4х70

	317
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.8 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ АВР Парковки ул. Военная, 18/1
	г. Новосибирск, ул. Военная, 18/1
	0,095
	АПвБбШп-1 4х70

	318
	КТПн-3716, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Радужная, 5
	 
	 

	319
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМ-630/10/0,4

	320
	Выключатель нагрузки
	
	3
	ВНА-10/630-20Уз

	321
	Разъединитель
	
	1
	РЛНД-1-10/400У1

	322
	Воздушная линия 10 кВ 
	от оп.№1 до оп.№15 
	0,688
	3*АС-50

	323
	Кабельная линия 10 кВ 
	от РЛНД-10 до КТПН-3716 
	0,045
	2*ААБ2л-10- 3х120 

	324
	ТП-9-3973 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, дом 1/2
	 
	 

	325
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-630/10/0,4кВ

	326
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	327
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/1000-20

	328
	КРУ-10 кВ
	
	4
	Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз

	329
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	330
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 10 шт.

	331
	КЛ 10 кВ
	от ТП-5023 яч. 6 до ТП-9-3973 яч. 3 
	0,858
	ААБ2л-10- 3х120 

	332
	КЛ 10 кВ
	от ТП-641 яч. 10 до ТП-9-3973 яч. 5
	0,148
	ААБ2л-10- 3х120 

	333
	КЛ 10 кВ
	от ТП-642 яч. 9 до ТП-9-3973 яч. 6
	0,228
	ААБ2л-10- 3х120 

	334
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 3 р-1 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/2
	0,120
	АПвБбШв-1-4х35

	335
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 3 р-2 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/2
	0,120
	АПвБбШв-1-4х185

	336
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 3 р-3 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/2
	0,120
	АПвБбШв-1-4х35

	337
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 4 р-3 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/2
	0,017
	АПвБбШв-1-4х185

	338
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 4 р-4 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/4
	0,070
	АПвБбШв-1-4х120

	339
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 7 р-3 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/2
	0,120
	АПвБбШв-1-4х35

	340
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 7 р-4 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/2
	0,120
	АПвБбШв-1-4х35

	341
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 8 р-2 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/4
	0,070
	АПвБбШв-1-4х185

	342
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 9 р-2 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/2
	0,120
	АПвБбШв-1-4х185

	343
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3973 п- 9 р-4 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 1/2
	0,120
	АПвБбШв-1-4х185

	344
	ТП-4428 (ТП-9-2128) 10/0,6 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Героев Революции, дом 33
	 
	 

	345
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1000/10/0,4кВ

	346
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	347
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/1000-20

	348
	КРУ-10 кВ
	
	5
	Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз

	349
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	350
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 12 шт.

	351
	КЛ 10 кВ
	от ТП -9-2128  до РП-2043 яч.5
	1,480
	ААБ2л-10 3х185

	352
	КЛ 10 кВ
	от ТП -9-2128  до РП-2043 яч.9
	1,480
	ААБ2л-10 3х185

	353
	КЛ 10 кВ
	от ТП -9-2128  до ТП-2026 яч.2
	0,820
	ААБ2л-10 3х120

	354
	КЛ 10 кВ
	от ТП -9-2128  до ТП-2026 яч.5
	0,820
	ААБ2л-10 3х120

	355
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128  П-1, р-2  до ВРУ-1 ж/д ул.Героев Революции, 37
	0,210
	АПвБбШп 4х150

	356
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128  П-9, р-2  до ВРУ-1 ж/д ул.Героев Революции, 37
	0,210
	АПвБбШп 4х150

	357
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128  П-10, р-1 до ВРУ-2 ж/д ул.Героев Революции, 37
	0,210
	АПвБбШп 4х95

	358
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128  П-2, р-1 до ВРУ-2 ж/д ул.Героев Революции, 37
	0,210
	АПвБбШп 4х95

	359
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128  П-1, р-1 до ВРУ-3 ж/д ул.Героев Революции, 37
	0,200
	АПвБбШп 4х35

	360
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128  П-9, р-1 до ВРУ-3 ж/д ул.Героев Революции, 37
	0,200
	АПвБбШп 4х35

	361
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-1, р-3  до ВРУ-1  ул.Героев Революции, 35
	0,090
	АПвБбШп 4х35

	362
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-1, р-4  до ВРУ-1 ж/д ул.Героев Революции, 35
	0,120
	АПвБбШп 4х150

	363
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-9, р-4  до ВРУ-1 ж/д ул.Героев Революции, 35
	0,120
	АПвБбШп 4х95

	364
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-2, р-3  до ВРУ-2 ж/д ул.Героев Революции, 35
	0,120
	АПвБбШп 4х95

	365
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-4, р-1  до ВРУ-2  ул.Героев Революции, 35
	0,095
	АПвБбШп 4х95

	366
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-10, р-3  до ВРУ-2 ж/д ул.Героев Революции, 35
	0,120
	АПвБбШп 4х95

	367
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-11, р-1  до ВРУ-2 ул.Героев Революции, 35
	0,095
	АПвБбШп 4х95

	368
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-2, р-2  до ВРУ-3 ж/д ул.Героев Революции, 35
	0,120
	АПвБбШп 4х95

	369
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-10, р-2  до ВРУ-3 ж/д ул.Героев Революции, 35
	0,120
	АПвБбШп 4х95

	370
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-4, р-3  до ВРУ-4  ул.Героев Революции, 35
	0,075
	АПвБбШп 4х35

	371
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-5, р-1 до ВРУ-5  ул.Героев Революции, 35
	0,050
	АПвБбШп 4х35

	372
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-5, р-4 до ВРУ-1 ж/д ул.Героев Революции, 33
	0,050
	АПвБбШп 4х150

	373
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-9, р-3 до ВРУ-1  ул.Героев Революции, 33
	0,090
	АПвБбШп 4х35

	374
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-12, р-2 до ВРУ-1 ж/д ул.Героев Революции, 33
	0,050
	АПвБбШп 4х150

	375
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-4, р-4 до ВРУ-2 ж/д ул.Героев Революции, 33
	0,050
	АПвБбШп 4х70

	376
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-11, р-2 до ВРУ-2 ж/д ул.Героев Революции, 33
	0,050
	АПвБбШп 4х70

	377
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-5, р-3 до ВРУ-3 ж/д ул.Героев Революции, 33
	0,050
	АПвБбШп 4х35

	378
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-12, р-3 до ВРУ-3 ж/д ул.Героев Революции, 33
	0,050
	АПвБбШп 4х35

	379
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-11, р-3 до ВРУ-4  ул.Героев Революции, 33/1
	0,075
	АПвБбШп 4х35

	380
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-12, р-1 до ВРУ-5 ул.Героев Революции, 33/1
	0,050
	АПвБбШп 4х35

	381
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-4, р-2 до ВРУ-1 ж/д ул.Героев Революции, 29
	0,160
	АПвБбШп 4х185

	382
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-12 р-4 до ВРУ-1 ж/д ул.Героев Революции, 29
	0,160
	АПвБбШп 4х185

	383
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-2 р-4 до ВРУ-2 ж/д ул.Героев Революции, 29
	0,160
	АПвБбШп 4х95

	384
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-10 р-4 до ВРУ-2 ж/д ул.Героев Революции, 29
	0,160
	АПвБбШп 4х95

	385
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-5 р-2 до ВРУ-3 ж/д ул.Героев Революции, 29
	0,160
	АПвБбШп 4х35

	386
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -9-2128 П-11 р-4 до ВРУ-3 ж/д ул.Героев Революции, 29
	0,160
	АПвБбШп 4х35

	387
	ТП-9-536 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Вавилова, дом 3
	 
	 

	388
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1250/10/0,4кВ

	389
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	390
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/1000-20

	391
	КРУ-10 кВ
	
	3
	Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз

	392
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	393
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 12 шт.

	394
	КЛ 10 кВ
	от РП-9-550 яч.7 до ТП-9-536 яч.3
	0,848
	ААБ-10-3х240

	395
	КЛ 10 кВ
	от РП-9-550 яч.14 до ТП-9-536 яч.4
	0,848
	ААБ-10-3х240

	396
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-1, р-2 до ВРУ-3 жилого дома ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х240

	397
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-1, р-4 до ВРУ-4 жилого дома ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х240

	398
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-5, р-1 до ул. ВРУ ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х70

	399
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-5, р-2 до ул. ВРУ-1 жилого дома ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х240

	400
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-5, р-4 до ул. ВРУ-2 жилого дома ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х240

	401
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-9, р-1 до ул. ВРУ  ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х70

	402
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-9, р-2 до ул. ВРУ-1 жилого дома ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х240

	403
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-9, р-4 до ул. ВРУ-2 жилого дома ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х240

	404
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-12, р-2 до ул. ВРУ-3 жилого дома ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х240

	405
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-12, р-4 до ул. ВРУ-4 жилого дома ул. Вавилова,3 
	0,108
	АПвБбШв-1-4х240

	406
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-12, р-3  до ВРУ
	0,100
	АПвБбШв-1-4х25

	407
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-5, р-3  до ВРУ
	0,100
	АПвБбШв-1-4х25

	408
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-3, р-1 до ВРУ жилого дома ул. Вавилова,1
	0,220
	АПвБбШнг-1-4х95

	409
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-10, р-3 до ВРУ  ул. Вавилова,1
	0,220
	АПвБбШнг-1-4х25

	410
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-12, р-1 до ВРУ жилого дома ул. Вавилова,1
	0,220
	АПвБбШнг-1-4х95

	411
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-1, р-1 до ВРУ  ул. Вавилова,1
	0,220
	АПвБбШнг-1-4х25

	412
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-1, р-3 до ВРУ  ул. Вавилова, 1б
	0,180
	АПвБбШнг-1-4х50

	413
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-9, р-3 до ВРУ  ул. Вавилова, 1б
	0,180
	АПвБбШнг-1-4х50

	414
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-2, р-1 до ВРУ-3 жилого дома ул.Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	415
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-3, р-4 до ВРУ-4 жилого дома ул.Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	416
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-2, р-4 до ВРУ-2 жилого дома ул.Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	417
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-2, р-2 до ВРУ ул. Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	418
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-3, р-2 до ВРУ-1 жилого дома ул.Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	419
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-10, р-1 до ВРУ-2 жилого дома ул.Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	420
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-10, р-2 до ВРУ-1 жилого дома ул.Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	421
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-10, р-4 до ВРУ-4 жилого дома ул.Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	422
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-11, р-2 до ВРУ-3 жилого дома ул.Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	423
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-536 П-11, р-4 до ВРУ ул.Плановая,50
	0,070
	АПвБбШв-1-4х240

	424
	ТП-9-1710 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, дом 53/1
	 
	 

	425
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-630/10/0,4кВ

	426
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	427
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/1000-20

	428
	КРУ-10 кВ
	
	5
	Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз

	429
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	430
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 11 шт.

	431
	КЛ 10 кВ
	от ТП-9-1710 яч.6 до ТП-1702(3448) яч.6
	0,607
	ААБ2л-10-3х120

	432
	КЛ 10 кВ
	от ТП-9-1710 яч.8  до ТП-1737(9-4231) яч.7
	1,344
	ААБ2л-10-3х120

	433
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-0, р-2 до ул. Романова, 60/1. 
	0,100
	АПвБбШв-1-4х240 

	434
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-0, р-3 до ул. Романова, 60/1. 
	0,400
	2хАПвБбШв-1-4х25

	435
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-0, р-4 до ул. Романова, 60/1. 
	0,160
	АПвБбШв-1-4х150 

	436
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-1, р-1 до ул. Романова, 60/1. 
	0,160
	АПвБбШнг-1-4х240

	437
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-2, р-3 до ул. Романова, 60/1. 
	0,160
	АПвБбШнг-1-4х185

	438
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-8, р-3 до ул. Романова, 60/1. 
	0,160
	АПвБбШнг -1-4х150

	439
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-11, р-2 до ул. Романова, 60/1. 
	0,150
	АПвБбШнг -1-4х185

	440
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-11, р-3 до ул. Романова, 60/1. 
	0,100
	АПвБбШнг-1-4х185

	441
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-11, р-4 до ул. Романова, 60/1. 
	0,150
	АПвБбШнг-1-4х240

	442
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-1, р-2 до ул. Романова, 60. 
	0,760
	2хАПвБбШв-1-4х185

	443
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-1, р-4 до ул. Романова, 60. 
	0,760
	2хАПвБбШв-1-4х185

	444
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-2, р-2 до ул. Романова, 60. 
	0,190
	АПвБбШв -1-4х185 

	445
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-2, р-4 до ул. Романова, 60. 
	0,130
	АПвБбШв-1-4х240 

	446
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-8, р-1 до ул. Романова, 60. 
	0,130
	АПвБбШв -1-4х50 

	447
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-8, р-2 до ул. Романова, 60. 
	0,190
	АПвБбШв -1-4х185 

	448
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-8, р-4 до ул. Романова, 60. 
	0,130
	АПвБбШв-1-4х240 

	449
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-9, р-2 до ул. Романова, 60. 
	0,760
	2хАПвБбШв-1-4х185 

	450
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1710 П-9, р-4 до ул. Романова, 60. 
	0,760
	2хАПвБбШв-1-4х240 

	451
	ТП-243 10/0,4 кВ, в составе:
	Новосибирская область, п. Краснообск, микрорайон №2, дом 243
	 
	 

	452
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1000/10/0,4кВ

	453
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 8 шт.

	454
	КЛ 10 кВ
	от РП-10 яч.7 до ТП-243 яч. 5
	0,620
	ААБ2л-10-3х120

	455
	КЛ 10 кВ
	от РП-10 яч.12 до ТП-243 яч. 6
	0,620
	ААБ2л-10-3х120

	456
	ТП-4419 (ТП-9-1019) 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, улица Державина, 28
	 
	 

	457
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ

	458
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	459
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Вакуумный выключатель  ВБСК-10/630

	460
	КРУ-10 кВ
	
	6
	Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз

	461
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	462
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 12 шт.

	463
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -4419 (ТП-9-1019) П-4, р-2 до ВРУ-1 ул. Державина,28
	0,058
	ААБ2л-1-4х240

	464
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -4419 (ТП-9-1019) П-4, р-4 до ВРУ-2 ул. Державина,28
	0,058
	ААБ2л-1-4х240

	465
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -4419 (ТП-9-1019) П-8, р-2 до ВРУ-1 ул. Державина,28
	0,058
	ААБ2л-1-4х240

	466
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП -4419 (ТП-9-1019) П-8, р-4 до ВРУ- 2 ул. Державина,28
	0,058
	ААБ2л-1-4х240

	467
	КТПН-9-3768 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Дачное шоссе, 18/5
	 
	 

	468
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМ-250 кВА-10/0,4кВ

	469
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	470
	КРУ-10 кВ
	
	5
	Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз

	471
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	472
	КРУ-10 кВ
	
	1
	Секционный разъединитель

	473
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 6 шт.

	474
	КЛ 10 кВ
	КТПН -9- 3768 яч 4-СМ к ТП-227
	0,426
	ААБ2л-10-3х120

	475
	КЛ 0,4 кВ
	КТПН -9- 3768 яч 4-СМ к ТП-227
	0,430
	ААБ2л-10-3х120

	476
	ТП–9-259 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, улица Авиастроителей, 11/1
	 
	 

	477
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ-400 кВА-10/0,4кВ

	478
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	479
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/1000-20

	480
	КРУ-10 кВ
	
	5
	Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз

	481
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	482
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 6 шт.

	483
	КЛ 10 кВ
	от ТП-83 яч.2 до ТП-9-259 яч.3
	0,554
	ААБ2л-10-3х150 

	484
	КЛ 10 кВ
	от ТП-3344 яч.1 до ТП-9-259 яч.4
	0,333
	ААБ2л-10-3х120 

	485
	КЛ 10 кВ
	от ТП-80 яч.9 до ТП-9-259 яч.
	0,715
	ААБ2л-10-3х185 

	486
	КЛ 10 кВ
	от ТП-34 яч.1 до ТП-9-259 яч.8
	0,343
	ААБ2л-10-3х120 

	487
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-259 П-2, р-1 до ВРУ-3 АВР  ул. Авиастроителей 11/1
	0,030
	АПвВбБШв-1-4х150

	488
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-259 П-2, р-2 до ВРУ-1 ул. Авиастроителей 11/1
	0,060
	2хАПвВбБШв-1-4х120

	489
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-259 П-2, р-3 до ВРУ-4 ул. Авиастроителей 11/1
	0,035
	АПвВбБШв-1-4х35

	490
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-259 П-2, р-4 до ВРУ-2 ул. Авиастроителей 11/1
	0,060
	2хАПвВбБШв-1-4х120

	491
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-259 П-6, р-1 до ВРУ-3 АВР ул. Авиастроителей 11/1
	0,300
	АПвВбБШв-1-4х150

	492
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-259 П-6, р-2 до ВРУ-1 ул. Авиастроителей 11/1
	0,060
	2хАПвВбБШв-1-4х120

	493
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-259 П-6, р-3 до ВРУ-4 ул. Авиастроителей 11/1
	0,035
	АПвВбБШв-1-4х35

	494
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-259 П-6, р-4 до ВРУ-2 ул. Авиастроителей 11/1
	0,060
	2хАПвВбБШв-1-4х120

	495
	ТП 3007 (бывшая ТП-9-1315-П) 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, улица Ключ-Камышенское плато, 14
	 
	 

	496
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ11-1000 кВА-10/0,4кВ

	497
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	498
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/1000-20

	499
	КРУ-10 кВ
	
	4
	Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз

	500
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	501
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 12 шт.

	502
	КЛ 10 кВ
	от ТП-9-1315П яч.4  до СМ к                 ТП-1316 яч. 7
	0,307
	ААБ2л-10- 3х120 

	503
	КЛ 10 кВ
	от ТП-9-1315П яч.5  до СМ к                 ТП-3925 яч. 3
	0,115
	ААБ2л-10- 3х120 

	504
	КЛ 10 кВ
	от ТП-9-1324 яч. 10    до                           ТП-9-1315П  яч.3
	0,380
	ААБ2л-10- 3х120 

	505
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 3  р-2  до ВРУ-3  жилого дома №14
	0,130
	ААБ2л -1- 4х120 

	506
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 3  р-4  до ВРУ-5  ввод-1жилого дома №14
	0,100
	ААБ2л -1- 4х185 

	507
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-1315П п- 4 р-1  до ВРУ-2 жилого дома (дымоудаление)№14
	0,150
	ААБ2л -1- 4х95 

	508
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 4  р-2  до ВРУ-1  жилого дома №14
	0,520
	ААБ2л -1- 4х185 

	509
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 4  р-4  до ВРУ ввод 1  жилого дома №14
	0,100
	ААБ2л -1- 4х150 

	510
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 5  р-2  до ВРУ-4  ввод 1 жилого дома №14
	0,150
	ААБ2л -1- 4х185 

	511
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 5  р-4  до ВРУ-2 ввод-1  жилого дома №14
	0,820
	ААБ2л -1- 4х150 

	512
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 8  р-2  до ВРУ-2 ввод-2  жилого дома №14
	0,820
	ААБ2л -1- 4х150 

	513
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 8  р-4  до ВРУ-1 ввод-2  жилого дома №14
	0,520
	ААБ2л -1- 4х185 

	514
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 9  р-2  до ВРУ-4 ввод-2  жилого дома №14
	0,150
	ААБ2л -1- 4х185 

	515
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 9  р-4  до ВРУ-5 ввод-2  жилого дома №14
	0,100
	ААБ2л -1- 4х185 

	516
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п-10  р-2  до ВРУ-3  жилого дома №14
	0,130
	ААБ2л -1- 4х120 

	517
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п-10  р-4  до ВРУ ввод 2  жилого дома №14
	0,100
	ААБ2л -1- 4х150 

	518
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п-11  р-1  до ВРУ-2  жилого дома №14
	0,150
	ААБ2л -1- 4х95 

	519
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 1  р-1  до ВРУ-1 ввод-2  жилого дома №12
	0,165
	АПаБбШв -1- 4х150 

	520
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 1  р-2  до ВРУ-2 ввод-2  жилого дома №12
	0,165
	АПаБбШв -1- 4х150 

	521
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п- 4  р-2  до ВРУ ввод-2  жилого дома №12
	0,105
	АПаБбШв -1- 4х95 

	522
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п-9  р-1  до ВРУ-2  ввод 1  жилого дома №12
	0,165
	АПаБбШв -1- 4х150 

	523
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п-12  р-2  до ВРУ-1 ввод 1  жилого дома №12
	0,165
	АПаБбШв -1- 4х150 

	524
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1315П п-12  р-4  до ВРУ  ввод 1  жилого дома №12
	0,105
	АПаБбШв -1- 4х95 

	525
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 1  р-1  до ВРУ-1 ввод-1  жилого дома 14/1
	0,145
	ААБ2л -1- 4х185 

	526
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 1  р-2  до ВРУ-2 ввод-1  жилого дома 14/1
	0,270
	2хААБ2л -1- 4х120 

	527
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 1  р-3  до ВРУ-3 ввод-1  жилого дома 14/1
	0,900
	ААБ2л -1- 4х150 

	528
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 1  р-4  до ВРУ-2 ввод-1  автостоянка 14/2
	0,210
	2хААБ2л -1- 4х120 

	529
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 3  р-1  до ВРУ-4 ввод-1  жилого дома 14/1 (дымоудаление)
	0,135
	ААБ2л -1- 4х150 

	530
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 4  р-1  до ВРУ-1 ввод-1  автостоянка 14/2
	0,105
	ААБ2л -1- 4х120 

	531
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 7  р-1  до ВРУ-1 ввод-2  жилого дома 14/1
	0,145
	ААБ2л -1- 4х185 

	532
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 7  р-2  до ВРУ-2 ввод-2  жилого дома 14/1
	0,270
	2хААБ2л -1- 4х120 

	533
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 7  р-3  до ВРУ-3 ввод-2  жилого дома
	0,900
	ААБ2л -1- 4х150 

	534
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 7  р-4  до ВРУ-2 ввод-2  автостоянка 14/2
	0,210
	2хААБ2л -1- 4х120 

	535
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 8  р-1  до ВРУ-4 ввод-2  жилого дома 14/1 (дымоудаление)
	0,135
	ААБ2л -1- 4х150 

	536
	КЛ 0,4 кВ
	от  ТП-9-1380А п- 10  р-1  до ВРУ-1 ввод-2  автостоянка 14/2
	0,105
	ААБ2л -1- 4х120 

	537
	ТП-9-3564 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, Ключ-Камышенское плато, 20
	 
	 

	538
	Силовой трансформатор
	
	2
	ТМГ11-1000 кВА-10/0,4кВ

	539
	РУ-10 кВ, в составе:
	
	1
	 

	540
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/1000-20

	541
	КРУ-10 кВ
	
	3
	Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз

	542
	КРУ-10 кВ
	
	2
	Заземление сборных шин

	543
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-70 - 12 шт.

	544
	КЛ 10 кВ
	от ТП-1384-П яч.3 до ТП-9-3564 яч.3
	0,510
	ААБ-10-3х150

	545
	КЛ 10 кВ
	кВ  от РП-9-1380  яч.24  до ТП-9-3564 яч.4
	0,510
	ААБ-10-3х150

	546
	КЛ 0,4 кВ
	кВ  от ТП-9-3564 П-2, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,20
	0,095
	АПвБбШв-1-4х50 

	547
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-2, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,20
	0,400
	2хАПвБбШв-1-4х120

	548
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-2, р-3 до ул. Ключ-Камышенское плато,18
	0,100
	АПвБбШв-1-4х25

	549
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-2, р-4 до ул. Ключ-Камышенское плато,18
	0,100
	АПвБбШв-1-4х120

	550
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-3, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,18
	0,130
	АПвБбШв-1-4х70

	551
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-3, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,26
	0,204
	АПвБбШв-1-4х240

	552
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-3, р-3 до ул. Ключ-Камышенское плато,18/1
	0,070
	АПвБбШв-1-4х50 

	553
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-3, р-4 до ул. Ключ-Камышенское плато,18/1
	0,070
	АПвБбШв-1-4х185

	554
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-7, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,20
	0,095
	АПвБбШв-1-4х50 

	555
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-7, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,20
	0,200
	АПвБбШв-1-4х120 

	556
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-7, р-3 до ул. Ключ-Камышенское плато,18
	0,095
	АПвБбШв-1-4х25 

	557
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-7, р-4 до ул. Ключ-Камышенское плато,18
	0,095
	АПвБбШв-1-4х120 

	558
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-8, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,18/1
	0,130
	АПвБбШв-1-4х70 

	559
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-8, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,18/1
	0,070
	АПвБбШв-1-4х95 

	560
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-8, р-3 до ул. Ключ-Камышенское плато,18/1
	0,070
	АПвБбШв-1-4х35 

	561
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-8, р-4 до ул. Ключ-Камышенское плато,18/1
	0,070
	АПвБбШв-1-4х35 

	562
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-9, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,26
	0,204
	АПвБбШв-1-4х70 

	563
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-9, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,26
	0,204
	АПвБбШв-1-4х240

	564
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-9, р-3 до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,124
	АПвБбШв-1-4х50 

	565
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-9, р-4до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,124
	АПвБбШв-1-4х185

	566
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-10, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,26/1
	0,294
	АПвБбШв-1-4х95

	567
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-10, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,26/1
	1,178
	2хАПвБбШв-1-4х240

	568
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-10, р-4 до ул. Ключ-Камышенское плато,26
	0,408
	2хАПвБбШв-1-4х240

	569
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-11, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,248
	2хАПвБбШв-1-4х35

	570
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-11, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,066
	2хАПвБбШв-1-4х150

	571
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-11, р-3 до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,248
	2хАПвБбШв-1-4х35

	572
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-12, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,26
	0,408
	2хАПвБбШв-1-4х70

	573
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-12, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,26/1
	0,588
	2хАПвБбШв-1-4х240

	574
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-12, р-3 до ул. Ключ-Камышенское плато,26/1
	0,588
	2хАПвБбШв-1-4х95

	575
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-12, р-4 до ул. Ключ-Камышенское плато,26
	0,408
	2хАПвБбШв-1-4х240

	576
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-13, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,18/1
	0,140
	2хАПвБбШв-1-4х95

	577
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-13, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,18/1
	0,140
	2хАПвБбШв-1-4х35

	578
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-13, р-3 до ул. Ключ-Камышенское плато,18/1
	0,140
	2хАПвБбШв-1-4х35

	579
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-14, р-1 до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,066
	2хАПвБбШв-1-4х35

	580
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-14, р-2 до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,066
	2хАПвБбШв-1-4х150

	581
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-14, р-3 до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,076
	2хАПвБбШв-1-4х35

	582
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-14, р-4 до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,076
	2хАПвБбШв-1-4х35

	583
	КЛ 0,4 кВ
	от ТП-9-3564 П-14, р-4 до ул. Ключ-Камышенское плато,22
	0,076
	2хАПвБбШв-1-4х35

	584
	КЛ 10 кВ
	РП-1300-П яч.6 до СМ к ТП-3961 (ТП-1316) яч.6
	1,440
	ААБ2л-10-3х120

	585
	КЛ 10 кВ
	РП-1300-П яч.17 до СМ к ТП-3961 (ТП-1316) яч.5
	1,392
	ААБ2л-10-3х120

	586
	ЦТП 10 кВ, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Свободная, дом 105, кадастровый номер 54-54-24/007/2008-343
	 
	 

	587
	Выключатель масляный (яч.1;3-6;10-11)
	
	7
	ВМГ-133

	588
	Силовой трансформатор 
	
	1
	ТМ 630 10/0,4

	589
	Силовой трансформатор 
	
	1
	ТМ 800 10/0,4

	590
	КЛ-10 кВ от яч.№ 1 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до ТП-8 цех № 3 
	 
	0,300
	АСБ-3х120

	591
	КЛ-10кВ от яч.№6 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до оп.№1 ЛЭП-10кВ от яч.№10 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» 
	 
	0,250
	АСБ-3х240

	592
	ВЛ-10кВ от оп.№ 1 ЛЭП-10кВ от яч.№10 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до ТП-5 котельная 
	 
	0,250
	А-50

	593
	ВЛ-10кВ от оп.№ 1 ЛЭП-10кВ от яч.№10 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до ТП-3, ТП-4 цех №2 
	 
	2,300
	А-50

	594
	КЛ-10кВ от яч.№6 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до оп.№1 ЛЭП-10кВ от яч.№6 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до ТП-7 карьер и ТП-6 котельная 
	 
	0,250
	АСБ-3х240

	595
	ВЛ-10кВ от оп.№ 1 ЛЭП-10кВ от яч.№6 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до ТП-6 котельная 
	 
	0,250
	А-50

	596
	ВЛ-10кВ от оп.№ 1 ЛЭП-10кВ от яч.№6 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до ТП-7 карьер 
	 
	3,000
	А-50

	597
	КЛ-10кВ от яч.№11 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до оп.№1 ЛЭП-10кВ от яч.№11 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» 
	 
	0,250
	АСБ-3х240

	598
	ВЛ-10кВ от оп.№ 1 ЛЭП-10кВ от яч.№11 ЦТП ОАО «ЧЗСМ» до ТП-1, ТП-2 цех №2 
	 
	1,400
	А-50

	599
	ТП-8 цех №3 (киоскового типа), в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Свободная, дом 105, кадастровый номер 54-54-24/007/2008-343
	 
	 

	600
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМ 630 10/0,4

	601
	ТП-6 котельная, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Свободная, дом 105, кадастровый номер 54-54-24/007/2008-343
	 
	 

	602
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМ 400 10/0,4

	603
	ТП-7 карьер, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Свободная, дом 105, кадастровый номер 54-54-24/007/2008-343
	 
	 

	604
	Силовой трансформатор 
	
	1
	ТМГ-40/10

	605
	ТП-5 котельная, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Свободная, дом 105, кадастровый номер 54-54-24/007/2008-343
	 
	 

	606
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМ 630 10/0,4

	607
	ТП-3 цех №2 (киоскового типа), в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Свободная, дом 105, кадастровый номер 54-54-24/007/2008-343
	 
	 

	608
	Силовой трансформатор 
	
	2
	ТМ 1000 10/0,4

	609
	Выключатель масляный (яч.2;4)
	
	2
	ВМГ-133

	610
	ТП цех №2 (киоскового типа), в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Свободная, дом 105, кадастровый номер 54-54-24/007/2008-343
	 
	 

	611
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМ 1000 10/0,4

	612
	ТП-2 цех №2 (киоскового типа), в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Свободная, дом 105, кадастровый номер 54-54-24/007/2008-343
	 
	 

	613
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМ-1000/10

	614
	ТП-1 цех №2 (киоскового типа), в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Свободная, дом 105, кадастровый номер 54-54-24/007/2008-343
	 
	 

	615
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМ 630 10/0,4



2.2. Сроки оказания услуг: с «1 » января  2018г. по «31» декабря 2018г.
2.3. Предельная цена договора 7 965 000,00 руб с НДС

2.4. Объемы оказываемых услуг.
В объем услуг входит:
2.4.1.Оперативное обслуживание объектов электрических сетей, в том числе:
· круглосуточное дежурство оперативного персонала для обеспечения системной надежности энергообъектов Заказчика и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергиипри передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям;
· поддержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии оперативной готовности;
· диспетчерское управление режимами работы электрических сетей Заказчика, обеспечение оперативного взаимодействия с диспетчерским и оперативными службами смежных сетевых компаний и потребителями;
· осуществление оперативного обслуживания электроустановок, осмотр оборудования, проведение работ в порядке текущей эксплуатации, оперативное устранение дефектов в работе оборудования, производство оперативных переключений, в том числе переключений связанных с вводом графиков ограничения энергоснабжения, подготовку рабочего места, допуск бригады и надзор за работниками, а также ведение всей необходимой при этом документации;
· устранение и предотвращение технологических нарушений и аварийных ситуаций на электрических сетях, в том числе силами оперативно-выездной бригады на  необслуживаемых электрических подстанциях, распределительных пунктах, воздушных и кабельных линиях электропередачи;
· проведение режимных мероприятий для обеспечения нормативных показателей качества электроэнергии, поддержание качества отпускаемой энергии, выполнение контрольных замеров нагрузок и режимов работы электрооборудования;
· обеспечение единства измерений при передаче и распределении энергии;
· обеспечение взаимодействия с персоналом Заказчика по предоставлению ежесуточной информации о техническом состоянии оборудования, аварийных отключениях, проведённых и планируемых работах и плановых отключениях электрооборудования, а также другой оперативной информацией непосредственно связанной с выполнением Исполнителем функций оперативного обслуживания электрооборудования.

2.4.2.Техническое обслуживание объектов электрических сетей,в том числе:
· содержания электрических сетей в работоспособном и безопасном состоянии;
· производство межремонтного обслуживания, текущих и осмотровых ремонтов, предусмотренных графиками планово-предупредительных ремонтов (далее - ППР) объектов электрических сетей;
· обеспечение единства измерений при передаче и распределении энергии, организация и сопровождение работ по поверке расчётных измерительных систем;
· выявление и устранение дефектов в работе оборудования электрических сетей Заказчика, предотвращение возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях Заказчика;
· участие в работе комиссий по расследованию причин аварий и технологических нарушений в работе электрооборудования;
· устранение последствий стихийных бедствий, повлекших прекращение энергоснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заказчика, обеспечение наличия необходимого аварийного запаса материалов, запчастей и оборудования для устранения последствий аварийных ситуаций в кратчайшие сроки;
· подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению надёжной работы оборудования в осенне-зимний период, пропуску весенних вод и работе в грозовой период; 
· поддержание работоспособности и соответствия требованиям ПТЭЭСиС, ПУЭ и ПТЭЭП электрических сетей Заказчика;
· производство диагностики и испытаний электрооборудования в соответствии с действующими методиками и нормативными документами, дефектовка оборудования по результатам проведённых испытаний, а также оборудования с истекшими нормативными сроками эксплуатации;
· разработка и ведение эксплуатационной и технической документации, необходимой при осуществлении деятельности по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту электросетевого оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов п.1.1. настоящего технического задания. 

2.4.3.Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе:
· Определение, по заявке Заказчика, точки присоединения к электрическим сетям и перечня необходимых технических мероприятий для включения в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям.
· Участие в проверке, по заявке Заказчика, выполнения технических условий Заявителем.
· Участие в проверке, по заявке Заказчика, выполнения технических мероприятий подрядными организациями в рамках договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям.
· Выполнение, по заявке Заказчика, действий по фактическому присоединению вновь вводимых электроустановок потребителей и подаче электрической энергии (мощности).

2.4.4.Предоставление ежемесячно до 2 числа направление Заказчику ведомости снятия контрольных показаний измерительных комплексов электрической энергии зафиксированной на 00 часов 00 минут Новосибирского времени 01 числа каждого месяца, согласно Приложения № 3 к Договору, в следующем формате:

	Точка измерения
	Заводской номер прибора учета
	Начальные показания
	Конечные показания
	Разность
	Коэффициент трансформации
	Расход,  кВтч
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3. Обеспечение материалами и оборудованием.
Обеспечение оказания услуг необходимым транспортом, специализированной техникой, оборудованием, аппаратурой и расходными материалами возлагается на Исполнителя. Исполнитель должен обладать  необходимым парком специализированной техники для выполнения строительных и аварийно-восстановительных работ, а такженеобходимым аварийным запасом материалов и запчастей на случай ликвидации последствий аварийных ситуаций и стихийных бедствий.
Исполнитель должен располагать собственной производственной базой для выполнения небольших по объёму ремонтных работ и хранения аварийного запаса расходных материалов.Приветствуется наличие у исполнителя собственной электротехнической лаборатории. 

4. Требования к исполнителю.
Работы по оперативно-техническому обслуживанию электрооборудования Заказчика должны выполняться собственным персоналом Исполнителя.Персонал Исполнителя должен иметь  право осуществления работ в электроустановках напряжением до и выше 1000В.Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификационную подготовку, допуски и опыт проведения работ в энергоустановках. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимыми инструкциями,  инструментом, спецодеждой и защитными средствами для обеспечения безопасности выполнения работ в электроустановках. Обязанность по периодической проверке знаний персонала Исполнителя требований охраны труда, правил работы в электроустановках, проведению необходимых обучений, аттестаций и повышения квалификации персонала возлагается на Исполнителя. 

5. Требования к качеству, надежности, сертификации.
Применяемое оборудование иаппаратура должны иметь соответствующие сертификаты, допускии действующие свидетельства,подтверждающие их соответствие необходимым техническим требованиям, а также разрешения на использование на территории РФ. Электротехническая лаборатория должна быть аттестована на право осуществления соответствующих видов работ.

6. Порядок и сроки предоставления информации Исполнителем.

	№№
п/п
	Содержание информации
	Максимальный срок, периодичность предоставления
	Вид запроса и (или) ответа

	1
	Оперативную информацию о возникновении (объявлении) Чрезвычайных ситуаций(штормовых предупреждений), и о принятых мерах по недопущению аварийных ситуаций
	До 1 часа после факта
	SMS информирование

	2
	Оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации на объекте электрических сетей
	До 20 минут после факта
	SMS информирование

	3
	Информацию об оперативной обстановке за прошедшие сутки на обслуживаемых подстанциях, возникших дефектов в работе оборудования, аварийных отключений присоединений, превышение установленной нагрузки на силовой трансформатор или присоединение за истекшие сутки. Информацию о возникновении неисправностей устройств РЗиПА, обеспечивающих надежное электроснабжение
	Ежедневно в рабочие дни до 10ч.00м 
	Электронный вид

	4
	Информацию о производстве работ на электрооборудовании (ПС, ВЛ, КЛ) за истекшие сутки и планируемые на текущие сутки
	Ежедневно в рабочие дни до 10ч.00м 
	Электронный вид

	5
	Информацию о выходе из строя имуществ (частичная или полная утрата)
	До 48 часов после факта
В рабочие дни
	На бумажном носителе

	6
	Копию предписания Ростехнадзора, МЧС, Роспотребнадзора.
	До 24х часов после факта получения
в рабочие дни
	На бумажном носителе

	7
	Информацию о непригодности  полученных  от  Заказчика  материалов,   Имущества,   технической документации;
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запрос
	На бумажном носителе

	8
	Информацию, необходимую для осуществления Заказчиком деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии и осуществления тарифного регулирования
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запроса
	На бумажном и электронном носителе

	9
	Информацию для актуализации однолинейных схем электрооборудования
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном и электронном носителе

	10
	Информацию для подготовки поопорных схем и ситуационных плановЛЭП
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном и электронном носителе

	11
	Карты уставокРЗиПА
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном носителе

	12
	Информацию для составления годовых графиков ППР, проведения ремонтов электрооборудования, зданий и сооружений, испытаний электроустановок инженерных сетей
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса
	На бумажном носителе

	13
	Планы работ на следующий ремонтный месяц согласно утвержденному годовому графику ППР
	до 25 числа текущего месяца.
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	14
	Оформленную техническую документацию по выполнению ППР отчетного месяца (акты приемки из ремонта оборудования подстанций, ЛЭП, зданий и сооружений и прочего отремонтированного, проверенного и испытанного оборудования, а так же протоколы испытаний)
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после  проведения ремонта
	На бумажном носителе

	15
	Дефектные акты по оборудованию, превысившему срок службы или требующему проведения капитального ремонта (замены) по результатам испытаний
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после  проведения ремонта
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	16
	Мероприятия по пропуску весенних вод
	до 15 февраля текущего года
	На бумажном носителе

	17
	Мероприятия по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время
	до 15 марта текущего года
	На бумажном носителе

	18
	Мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимних условиях
	до 15 мая текущего года
	На бумажном носителе

	19
	Отчет о выполнении мероприятий по пропуску весенних вод
	до 15 мая текущего года
	На бумажном носителе

	20
	Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время
	до 01 мая текущего года
	На бумажном носителе

	21
	Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях
	до 01 сентября текущего года
	На бумажном носителе

	22
	Сведения о максимальных нагрузках на ТП(РП)
	До 01 января и до 01 июля
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	23
	Отчет о проведенных противоаварийных и противопожарных тренировках
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после письменного запроса
	На бумажном носителе

	24
	Сметы и калькуляции затрат на производство оперативного обслуживания, технического обслуживания объектов электрических сетей
	до 01 апреля текущего года
	На бумажном и электронном носителе

	25
	Информацию необходимую для разработки технических условий на технологическое присоединение
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после заключения договора технологического присоединения
	На бумажном и электронном носителе

	26
	Графики временного ограничения энергоснабжения на согласование
	В разумные сроки, но не более 3 рабочих дней после получения от вышестоящей сетевой организации
	На бумажном и электронном носителе

	27
	Информацию для подготовки однолинейных схем по вновь принимаемым в оперативное управление объектам.
	За 30 рабочих дней до заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
	На бумажном и электронном носителе

	28
	Распоряжение на отключение присоединения по заявке энергосбытовой организации.
	За 24 часа до отключения
	На бумажном и электронном носителе 





Исполнитель:                                                                                        Заказчик:
                                                                                                                          Генеральный директор

              __________________ /______________                                          _____________________ Д.Р. Геворкова
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